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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
Аббревиатура  Расшифровка  
АСИ Автоматизированная система измерения 
ПЛК Программируемый логический контроллер 
ТП Технологический процесс 
ПП Переходный процесс 
РО Регулирующий орган 
ОУ (ОР) Объект управления (объект регулирования) 
ИМ Исполнительный механизм 
САР Система автоматического регулирования 
ЭВМ Электронно-вычислительная машина 
АРМ Автоматизированное рабочее место 
РСУ Распределенная система управления 
КАТС Комплекс аппаратно-технических средств 
АИС ТПС Автоматизированная информационная система топливопроводящей сети 
АСУ Автоматизированная система управления 
ИВ Исходная величина 
СИ Средство измерения 
КМХ Контроль метрологических характеристик 
ТЗ Техническое задание 
ИС Информационная сеть 





Автоматизация технологических процессов является решающим факто-
ром в повышении производительности труда и улучшении качества выпускае-
мой продукции. Для нефтегазового комплекса автоматизация имеет особое зна-
чение, так как он является одной из ведущих отраслей Российской Федерации и 
в значительной степени определяет её экономическое развитие.  
Автоматизированные системы управления технологическими процесса-
ми являются высшим этапом комплексной автоматизации и призваны обеспе-
чить существенное увеличение производительности труда, улучшения качества 
выпускаемой продукции и других технико-экономических показателей произ-
водства, а также защиту окружающей среды. 
Целью данной работы является разработка проекта по модернизации ав-
томатизированной системы управления электродегидратором. Актуальность 
данной темы не может подвергаться сомнению, так как использовавшаяся ранее 
автоматизированная система управления не обеспечивала требуемую точность 
показаний результатов измерений, а также не соответствовала требованиям, 
выдвинутым к ее надежности. 
Таким образом, модернизация существующей системы посредством 
внедрения нового оборудования позволит повысить точность измерений и на-
дежность всей распределенной системы управления нефтебазы в целом, что по-
влечет за собой положительный экономический эффект. 
В настоящее время система внедрена на перевалочной нефтебазе и ус-




       1         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1.1  Основные цели и задачи создания АСУ ТП 
                              АСУТП предназначена для                                                                        
Стабилизации заданных режимов технологического процесса путем из-
мерения значений технологических параметров, визуального представления, 
обработки, в режиме реального времени выдачи исполнительных воздействий 
на исполнительные механизмы, как в результате действия технолога-оператора, 
так и в автоматическом режиме.                                                                          
Анализа состояния технологического процесса, выявление предаварийных си-
туаций и предотвращение аварий путем переключения технологических узлов в 
безопасное состояние, как по инициативе оперативного персонала, так и в ав-
томатическом режиме. 
Для решения задач контроля, учета, анализа, планирования и управления про-
изводственной деятельностью, необходимо обеспечить административно-
технический персонал завода необходимой информацией с технологического 
процесса. 
Целями создания АСУ ТП являются: 
1. Обеспечение надежной и безаварийной работы производства. 
2. Стабилизация эксплуатационных показателей технологического оборудо-
вания и режимных параметров технологического процесса. 
3. Увеличение выхода товарной продукции. 
4. Уменьшение материальных и энергетических затрат. 
5. Снижение производственных потерь, человеческих, материально-
технических и топливно-энергетических ресурсов, сокращение эксплуа-
тационных расходов. 
6. Выбор рациональных технологических режимов с учетом показа-
ний промышленных анализаторов, установленных на потоках, и опера-
тивной корректировки стратегии управления по данным лабораторных 
анализов. 
7. Улучшение качественных показателей конечной продукции. 
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8. Предотвращение аварийных ситуаций. 
Автоматическая и автоматизированная диагностика оборудования АСУ ТП. 
АСУ ТП реализуют следующие задачи: 
а) Централизованный контроль и управление технологическими процессами 
электродегидратора. 
б) Обеспечение надежной работы оборудования технологических сооружений и 
предотвращения аварийных ситуаций. 
в) Повышение эффективности технологических процессов электродегидратора. 
г)  Передача текущей информации в центральный диспетчерский пункт (ЦДП). 
  1.2                    Назначение системы 
Электродегидраторы предназначены для глубокого обезвоживания и 
обессоливания нефти при помощи электрического поля под давлением, при 
этом электродегидраторы (ЭГ) снабжены электродами, к которым подводит-
ся высокое напряжение промышленной частоты. Существует несколько ти-
пов и конструкций ЭГ, отличающихся формой, габаритами и принципом рабо-
ты. 
В данном проекте будет разрабатываться система автоматического 
управления горизонтальным электродегидратором ЭГ-160, которые представ-
ляют собой горизонтальные цилиндрические емкости. 
В состав электродегидратора входят: корпус, электроды, различные 
изоляторы и коллекторы ввода нефтяной эмульсии, промывочной воды, вы-
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                         1.3      Требования к Системе 
1.3.1 Требования к числу уровней иерархии и степени центра-
лизации Системы 
Система должна иметь трехуровневую структуру: 
А) Нижний уровень – уровень размещения контрольно-измерительных 
приборов (КИП) и исполнительных механизмов – включает в себя: 
1) расходомер 
2) датчики давления 
3) датчики температуры 
4) влагомер 
5) система контроля электрических параметров трансформатора 
6) кабельное и дополнительное оборудование; 
В) Средний уровень – уровень сбора информации с нижнего уровня, вы-
дачи воздействий на устройства приема/передачи данных на верхний 
уровень – включает в себя интерфейсные линии связи; 
С) Верхний уровень – уровень, включающий автоматизированное рабо-
чее место (АРМ) оператора.  
Состав АРМ оператора: 
1) персональный компьютер: 
a. монитор (не менее 19") 
b. системный блок 
c. клавиатура 
d. манипулятор типа "мышь" 
e. плата интерфейсов 2 СОМ-порта 
2) источник бесперебойного питания (ИБП), мощностью не менее 
450 Вт 
3) принтер, в комплекте с кабелем USB 






1.3.2 Требования к режимам функционирования Системы 
Система должна обеспечивать непрерывную работу объекта автомати-
зации в круглосуточном, круглогодичном режиме. Число рабочих дней в году – 
365 дней. 
 
1.4  Требования к функциям (задачам), выполняемым Систе-
мой 
Основные функции Системы: 
 доступ оператора АСУ ТП по индивидуальному паролю. 
 регистрация ФИО оператора АСУ ТП. 
 регистрация измеряемых величин. 
 отображение и регистрация в базе данных при работе электроде-
гидратора следующей информации: 
1) напряжение трансформатора. 
2) фазный ток трансформатора. 
3) температура масла в трансформаторе. 
4) давление в электродегидраторе. 
5) уровень раздела фаз. 
6) обводненность нефти или газа. 
7) расход нефти. 
8) расход газа. 
 формирование и распечатка отчетов. 
 передача в режиме реального времени текущего состояния обору-




1.5            Требования к видам обеспечения 
1.5.1 Требования к техническому обеспечению 
Устанавливаемое на открытых площадках оборудование, в зависимости 
от зон, где расположен объект должно выдерживать перепады температур  от  
50 до -50 градусов Цельсия и концентрацию влажности не менее 80% при тем-
пературе равной 35 градусов Цельсия. 
Каналы ввода/вывода должны иметь резерв не менее 20%. Так же воз-
можность наращивания, модернизацию и развитие системы должен иметь про-
граммно-технический комплекс АС. 
Так же к датчикам использованным в системе предъявляется требования 
взрывобезопасности. Аппаратура используется только с искробезопасными це-
пями. Коррозионная защита одна из важнейших исполнений в использованных 
приборах. Степень пыле влагозащиты должна быть не менее IP56  
Показатели надежности датчиков общепромышленного назначения ре-
комендуется выбирать, ориентируясь на показатели мирового уровня и лучшие 
образцы отечественных изделий: 
1) время наработки на отказ не менее 100 тыс. час. 
2) срок службы не менее 10 лет. 
Свободная компоновка каналов ввода/вывода одна из основных харак-
теристик модульной архитектуры используемых контроллеров. Допускается 
использовать, как модули с искробезопасными входными сетями, так и внеш-
ние барьеры искробезопасности находящиеся в отдельном блоке, это что ка-
саемо ввода сигналов с датчиков. 
1.5.2 Требования к программному обеспечению 
Программное обеспечение (ПО) АС включает в себя: 
а) Системное ПО (операционные системы). 
б) Инструментальное ПО. 
в) Общее (базовое) прикладное ПО. 




Функции конфигурирования должны включать в себя: 
1) Создание и ведение базы данных конфигурации по входным/выходным сиг-
налам. 
2) Определение алгоритмов управления, регулирования и защиты с использо-
ванием общепринятых функциональных блоков. 
3) Создание мнемосхем (видеокадров) для визуализации визуального наблюде-
ния за технологическим состоянием системы.  
4) Конфигурирование рапортов, протоколов. 
Универсальные языки программирования и соответствующие средства 
разработки, т.е. компиляторы и отладчики, должны быть включены в средства 
создания специального прикладного ПО. IEC61131-3 - это стандарт соответст-
вия технологическим языкам программирования. Этот стандарт должен соблю-
даться. Прикладное базовое ПО должно обеспечивать выполнение заданных 
функций, которые соответствуют данному уровню АС, т.е. это опрос, фильтра-
ция, визуализация, регистрация, измерение и др. Специальное прикладное ПО 
обеспечивает нестандартный набор функций соответственного уровня АС-это 
расчеты, это специальные алгоритмы и др. 
1.5.3 Требования к метрологическому обеспечению 
Получение результатов измерения с нормируемой точностью должны 
обеспечивать Измерительные Каналы системы (ИК). В качестве метрологиче-
ской характеристики используем предел допускаемой погрешности ИК в нор-
мальных условиях эксплуатации. Приведенная погрешность, выражаемая в про-
центах относительно диапазона измерения, будет являться формой представле-
ния метрологической характеристики ИК. 
Метрологическое обеспечение является целью создания основы обес-
печения качества эксплуатации электродегидратора и получения результатов 
измерений, использование которых позволяет: 
а) Эффективное и безопасное ведение технологического процесса. 
б) Исключение или сведение к минимуму рисков принятия ошибочных 
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решений и действий при управлении оборудованием. 
в) Достоверный   контроль  безопасности  обслуживающего  персонала  
и  состояние окружающей среды. 
В таблице 1 приведены требуемые нормы погрешности измерения ос-
новных технологических параметров, включая всю цепь, начиная от датчиков. 
Дополнительные погрешности, обусловленные условиями эксплуатации 
должны быть не более половины основной. 
Таблица 1 – Требования к погрешности измерительных каналов 
 
Наименование измеряемого параметра Норма погреш-



























2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 
 
Функциональная схема электродегидратора приведена в приложении А. 
Электродегидратор — аппарат для отделения воды от сырой нефти путём 
разрушения нефтяной эмульсии обратного типа (вода в нефти) в электрическом 
поле. В результате индукции электрического поля диспергированные глобулы 
воды поляризуются с образованием в вершинах электрических зарядов, изме-
няют направление своего движения синхронно основном полю и всё время на-
ходятся в состоянии колебания. Форма глобул постоянно меняется, что приво-
дит к смятию структурно-механического барьера, разрушению адсорбционных 
оболочек и коалесценции глобул воды. 
Электродегидратор - это горизонтальная цилиндрическая  емкость, ус-
танавливаемая  на двух седловых опорах, оснащенная штуцерами для выхода 
нефти, входа эмульсии, выхода воды. Так же имеются необходимые  техноло-
гические штуцера и штуцера для КИПиА, предназначенные для обессолива-
ния нефти. В нижней части корпуса емкости организована  система ввода сы-
рья, включая коллектор с отводами. Коллектор соединен с входным штуце-
ром. 
Двумя заземленными и двумя высокопотенциальными электродами, раз-
мещенными в верхней части аппарата, создается электрическое поле в электро-
дегидраторе. Заземленные электроды – это решетчатый настил, состоящий из 
трех секций. В верхней части аппарата организованна система электропита-
ния, в нее входят установленный на площадке обслуживания высоковольтный 
источник питания (типа ИПМ-9/15-УХЛ1), и изолятор проходной фторопла-
стовый (типа ИПФ 25), имеющий контакт с источником при помощи высоко-
вольтного кабеля, входящего в комплект поставки источника. 
Аппарат снабжен необходимыми штуцерами для КИП приборов, двумя 
люками-лазами для возможности доступа в нижнюю и верхнюю часть аппа-
рата. В верхний люк-лаз врезан штуцер для вывода нефти. Так же аппарат 
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снабжен предохранительным клапаном. По нижней части имеется шламовый 
люк, в нем присутствуют штуцера для откачки и сброса воды.  
Нефть с поданной в нее промывочной водой поступает в аппарат через 
штуцер. Она проходит по коллектору и отводам, истекая из отверстий. По мере 
подъема нефти из нее оседают капли воды. Размер и количество оставшихся в 
нефти капель уменьшаются по высоте  всего аппарата. 
До уровня нижней решетки электродной системы дойдут только мелкие 
капли воды,  поскольку под этой решеткой, находящейся под высоким напря-
жением (промышленной частоты), существует электрическое поле. В его объе-
ме происходит коалесценция капель воды, их увеличение и осаждение. 
Однако напряженности электрического поля под нижней решеткой не-
достаточно для коалесценции наиболее мелких капель воды, которые заносятся 
потоком нефти в область сильного электрического поля, создаваемого в объеме 
между прутками электродной системы. Нефть, проходя через электродную сис-
тему, окончательно отделяется от воды. Так же вместе с водой из нефти удаля-
ются содержащиеся в ней нежелательные солевые примеси. При попадании 
нефтяной эмульсии в электрическое поле, частицы воды, которые заряженны 
отрицательно, перемещаются внутри элементарной капли, та в свою очередь 
принимает форму груши, острый конец ее обращен к положительно заряжен-
ному электроду. Этот острый конец вытягивается в противоположную сторону 
с переменой полярности электродов. Капля будет изменять свою конфигура-
цию 50 раз  в  секунду в соответствии с частотой напряжения, которая равна 
50Гц. Под действием сил притяжения некоторые капли, устремляющиеся к по-
ложительному электроду, сталкиваются друг с другом, и при достаточно высо-
ком потенциале заряда происходит пробой диэлектрической оболочки капель. 
В результате мелкие капли воды сливаются в крупные , что способствует их 
осаждению в электродегидраторе. 
Так как соль в нефти растворена в воде, удаление соли и воды одновре-
менно с помощью электродегидратора – это простое решение. 
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Тем ни менее  произвести обессоливание в один этап невозможно. По-
этому, в нефть добавляют пресную воду и промывают несколько раз в электро-
дегидраторе, состоящем из двух-трех последовательно соединенных ступеней. 
Снижение содержания солей в нефти при помощи электродегидратора 
дает значительную экономию: а) примерно вдвое увеличивается ресурс устано-
вок б) сокращается расход топлива в) уменьшается коррозия аппаратуры   
г) снижаются расходы катализаторов д)улучшается качество газотурбинных и 




3  РАЗРАБОТКА СТРУКТРУНОЙ СХЕМЫ 
Структурная схема комплекса аппаратно-технических средств АСУ ТП 
электродегидратора построена по трехуровневому иерархическому принципу в 
соответствии с п. 1.3.1 настоящего ТЗ. 
Самый низший уровень – нижний (полевой). Он состоит из первичных 
преобразователей (датчиков). Они в свою очередь собирают информацию о хо-
де технологического процесса, исполнительных устройств и приборов, кабель-
ных соединений, клемм, нормирующих преобразователей, управляющий воз-
действий. 
У полевого уровня следующие функции: 
а) Измерение параметров технологического процесса и оборудования и 
преобразования. 
б) Сбор и передачу информации о ходе технологического процесса и со-
стоянии технологического оборудования на верхний уровень посредст-
вом оборудования среднего уровня. 
Контроллерный уровень является средним. Он состоит из контроллеров, 
цифро-аналоговых  и аналого-цифровых, дискретных, импульсных и  прочих 
приборов преобразования, и шлюзов-устройств, для сопряжения  с верхним 
уровнем. Контроллеры объединяются друг с другом при помощи контроллер-
ных сетей. Контроллерные сети строятся на б а з е  интерфейса RS-485, которые 
должны быть совместимы с серверами OPC и SCADA-системами. 
И самый высший уровень - верхний, информационно-вычислительный, со-
стоящий из компьютеров, которые объединяются в локальную сеть Ethernet.  
  
Обобщенная структура управления АС приведена в приложении В. 
Информация с нижнего уровня поступает на средний уровень (ПЛК). За ним 
закреплены следующие функции: 
а) Обмен информации с управлением и его пунктами. 
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б) Логическое, автоматическое управление и регулирование. 
в) Сбор, хранение и первичная обработка информации. 
На коммуникационный контроллер верхнего уровня поступает информа-
ция с локального контроллера, оттуда в свою очередь она направляется в сеть 
диспетчерского пункта. 
Функции исполняемые коммуникационным контроллером: 
а) Обмен информацией между локальными контроллерами и верхним 
уровнем. 
б) Синхронизация работы подсистем. 
в) Организация архивов. 
г) Обработка данных и масштабирование. 
д) Сбор данных с локальных контроллеров. 
е) Поддержание единого заданного времени в системе. 
АРМ оператора/диспетчера, сервер базы данных – все это является Дис-
петчерским Пунктом (ДП). За ходом технологического процесса и для опера-
тивного управления предоставлены компьютерные экраны диспетче-
ра/оператора. 
Аппаратные средства системы управления объединяются каналами связей. 
На нижнем уровне контроллер контактирует с датчиками и исполнительными 
механизмами и устройствами. Связь между контроллером верхнего уровня и 
локальным контроллером выполняется на базе интерфейса Ethernet. 
Связь АРМ оперативного персонала между собой, а также с контроллером 







4  РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИ-
ЗАЦИИ 
Для отображения основных технологических решений разрабатывают 
функциональную схему автоматического контроля и управления. Функцио-
нальная схема автоматизации это технический документ, определяющий функ-
ционально-блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля. А 
так же управления и регулирование технологического процесса, в том числе 
оснащение объекта управления приборами и средствами автоматизации. 
Системы защиты и блокировок, сигнализации, дистанционного управле-
ния, регулирования, системы автоматического регулирования, все эти системы 
изображаются на функциональной схеме автоматизации. 
В процессе разработки ФСА решаются следующие задачи: 
а) Получение первичной информации о состоянии технологического про-
цесса и оборудования. 
б) Воздействие на технологический процесс для управления им и стабили-
зации технологических параметров процесса. 
в) Контроль и регистрация технологических параметров процессов и со-
стояние технологического оборудования. 
В данной работе функциональная схема автоматизации разработана в 
соответствии с требованиями:  
1)ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строитель-
ства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные при-
боров и средств автоматизации в схемах» 
2) ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строитель-
ства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологиче-
ских процессов». 
Функциональная схема автоматизации по ГОСТ представлена в   
приложении Г.  
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5  КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Задачей выбора программно-технических средств реализации проекта АС 
это вариантный анализ, анализ совместимости и выбор компонентов АС.  
Программно-технические средства АС электродегидратора включают в се-
бя: измерительные и исполнительные устройства, контроллерное оборудование, 
а также системы сигнализации. 
Сбор информации о технологическом процессе осуществляют измеритель-
ные устройства. Для осуществления воздействий на объект управления в соот-
ветствии с выбранным алгоритмом управления используют исполнительные 
устройства, которые преобразуют электрическую энергию в механическую или 
иную физическую величину.  
 
5.1  Выбор устройств измерения 
5.1.1 Выбор контроллерного оборудования 
В основе системы автоматизированного управления электродегидратором 
будем использовать два ПЛК ОВЕН ПЛК 100 (рис. 3) (первый контроллер – ло-
кальный, а второй – коммуникационный). Связь между контроллером верхнего 







Предназначение ОВЕН ПЛК 100: 
а) создания систем управления средними или малыми объектами. 
б)  Системы диспетчеризации, их построение. 
в) На базе ОВЕН ПЛК возможно построение систем управления и диспетчери-
зации. Они реализуются с помощью проводных средств – используя встроен-
ные интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet, а так же возможна реализация с по-
мощью беспроводных средств – используя радио, GSM, ADSL модемы.  
Технические характеристики: 
Среда программирования CedeSys 
Встроенные интерфейсы Ethernet 10/100 Mbps, RS-485, RS-232, USB Device. 
Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII, DCON, Modbus 
TCP, GateWay. Возможна поддержка нестандартных протоколов. 
Все дискретные входы (10 кГц) могут функционировать в режиме импульсного 
счетчика, триггера или энкодера (для энкодера частота до 1 кГц). 
Дискретные выходы могут быть настроены на генерацию ШИМ-сигнала с вы-
сокой точностью. 
Возможность расширения путем подключения модулей ввода/вывода. 
Встроенные часы реального времени. 
Встроенный аккумулятор источник резервного питания. 
Интерфейсы связи Ethernet, RS-232, RS-485. 
Возможная схема работы ОВЕН ПЛК 100 представлена на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 – возможная работа контроллера ОВЕН ПЛК 100 
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5.1.2 Выбор расходомера 
Выбор расходомера проходил из следующих вариантов приборов: вихре-
вой расходомер Rosemount 8800D, вихреакустический расходомер Метран-
300ПР, электромагнитный расходомер Rosemount 8700, Метран-350 ОНТ 
Annubar. 
В результате для измерения расхода будем использовать расходомер 
Метран-350 на базе ОНТ Annubar (Рисунок 5).  
Расходомеры на базе осредняющей напорной трубки Annubar предназна-
чены для измерения расхода газа, жидкости, пара в системах автоматического 
регулирования, контроля и управления технологическими процессами в раз-
личных отраслях промышленности, а также в системах технологического и 
коммерческого учета.  
Преимущества расходомера:  
а) Интегральная конструкция расходомера исключает потребность в им-
пульсных линиях и дополнительных устройствах, сокращается количество по-
тенциальных мест утечек среды. 
 б) Низкие безвозвратные потери давления в трубопроводе сокращают за-
траты на электроэнергию. 
в) Многопараметрические преобразователи 3051SMV в составе расходо-
меров обеспечивают вычисление мгновенного массового расхода жидкости, 
пара, газа или объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям. 
г) Установка расходомера экономична и менее трудоемка по сравнению с 




Рисунок 5 – Расходомер Метран-350 
Технические характеристики расходомера Метран-350 приведены в таб-
лице 2: 
Таблица 2 – технические характеристики Метран-350 
Техническая характеристика Значение 
Измеряемые среды жидкость, газ, пар 
Температура измеряемой среды -40...232°С (интегральный монтаж дат-
чика); 
-100...454°С (удаленный монтаж датчи-
ка импульсными линиями) 
Избыточное давление в трубопроводе, не более 10 МПа 
Диаметр условного прохода трубопровода Dу 50…2400 
Основная относительная погрешность измере-
ний расхода, не более 
±0,8% 
Температура окружающего воздуха -40…85°С – без ЖК-индикатора 
Выходной сигнал 4…20 мА/HART 
Расстояние передачи токового сигнала до 2,5 км 
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Продолжение таблицы 2 – технические характеристики Метран-350 
Физические интерфейсы связи с компьютерной 
средой 
Hart 
Протоколы связи с компьютерной средой HART 
Взрывозащищенное исполнение есть 
Степень защиты от воздействия пыли и влаги IP 66, IP 68 
Средний срок службы расходомера 10 лет 
Средняя наработка на отказ 150000 часов 
Межповерочный интервал 4 года 
 
Монтаж расходомера: Расходомеры интегральной конструкции (монтаж 
датчика непосредственно на ОНТ Annubar) не требуют соединения импульс-
ными линиями и другой арматуры. 
В общем случае монтаж расходомера включает четыре этапа (рисунок 6): 
1. В месте установки в стенке трубопровода сверлится отверстие. 
2. Приваривается соединительная бобышка (материал бобышки соответ-
ствует материалу трубопровода). 
3. Расходомер с бобышкой стягивается шпильками и болтами. 
4. Расходомер подключается к блоку питания и ПК (при необходимости). 
 
Рисунок 6 – Монтаж расходомера Метра-350 
При монтаже расходомера для измерений расхода жидкости необходимо, 
чтобы боковой дренажный/вентиляционный клапан был расположен отверсти-
ем вверх для выхода газа. Рекомендуемое расположение расходомера при мон-




Рисунок 7 – Рекомендуемое расположение расходомера 
Кроме того, предъявляются требования к ориентации ОНТ Annubar отно-
сительно трубопровода. Допускаемые отклонения ориентации ОНТ Annubar 
при монтаже представлены на рисунке 8. 
 
Рисунок 8 – допускаемые отклонения ориентации расходомера Метран-350 




Рисунок 9 – Схема подключения Расходомера Метран-350 к источнику 
Необходимо так же заказать закладную конструкцию для крепления к 
трубопроводу (рисунок10): 
 








5.1.3  Выбор датчика давления 
Выбор манометра проходил из следующих вариантов приборов: мано-
метр для нефтяной промышленности MGS37 стандарта NACE, датчик давления 
ТЖИУ406-1Ех, United Electric Ex-120 и ОВЕН ПД100-ДИ115. В результате 
анализа был выбран первичный преобразователь давления ОВЕН ПД100-
ДИ115 (Рисунок 11) от фирмы ОВЕН, потому что он имеет аналоговый выход 
4-20 мА в отличие от United Electric Ex-120 и MGS37, подходит для работы с 
агрессивными нефтяными средами в нужном диапазоне температур. 
 
Рисунок 11 – ОВЕН ПД100-ДИ115 
Датчики серии ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ-115-0,25/0,5-EXD предназначены для 
непрерывного преобразования избыточного/вакуумметрического/избыточно-
вакуумметрического давления измеряемой среды в унифицированный сигнал 
постоянного тока 4…20 мА с взрывозащитой типа «Взрывонепроницаемая обо-
лочка» 1Exd IICT6Gb. 
Технология «кремний-на-кремнии» (КНК), по которой выполнена данная 
модель, в настоящее время является наиболее перспективной технологией, т.к. 
предлагает наилучшее соотношение стоимость/качество преобразования. Тех-
нология основана на изготовлении сенсора из монокристалла кремния с нане-
сенным на него методом диффузии тензорезистивным мостом. 
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Достоинствами данной технологии являются высокая стабильность, низкий 
гистерезис, высокая перегрузочная способность и высокая чувствительность – 
соответственно, точность преобразования. 
Датчики ПД100-ДИ/ДИВ/ДВ-115-0,25/0,5-EXD предназначены для сис-
тем автоматического регулирования и управления на взрывоопасных основных 
и вторичных производствах промышленности, требующих применения взрыво-
защищенного оборудования: газотранспортные и газораспределительные сис-




вакуумметрического давления нейтральных к нержавеющей стали AISI 
316L(мембрана), AISI 304SS(штуцер) сред (природный газ, нефть, вода, 
слабоагрессивные жидкости). 
 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ давления в унифицированный сигнал постоянного 
тока 4...20 мА. 
 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ измеряемого давления (ВПИ) – от 10 кПа до 10 
(25*) МПа. 
 ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ – от 200% ВПИ и выше. 
 КЛАСС ТОЧНОСТИ – 0,25; 0,5. 
 ВЗРЫВОЗАЩИТА «ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА» 1 EX 
D IIC T6 Gb. 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ корпуса преобразователя – IP65. 
 ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ удовлетворяют требованиям к оборудова-
нию класса А по ГОСТ Р 51522. 





Рисунок 12 – Установочно присоединительные размеры 
Схемы подключения приведены на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 – Схемы подключения ОВЕН ПД100-ДИ115 
5.1.4 Выбор датчика температуры 
Выбор датчика температуры проходил из следующих вариантов прибо-
ров: Метран-288, Rosemount 648 и ДТП.И  ОВЕН. Компания ОВЕН произво-
дит модели датчиков с встроенным программируемым нормирующим преобра-
зователем НПТ-2, т.е. датчики с выходным сигналом тока 4…20 мА. В резуль-
тате анализа был выбран ДТП.И  ОВЕН (Рисунок 14), потому что он является 
интеллектуальным преобразователем температуры для применения в систе-




Рисунок 14 – ДТП.И ОВЕН 
Данные датчики изготавливаются на базе производимых компанией 
ОВЕН термометров сопротивления предусмотрено 6 стандартных температур-
ных диапазонов преобразования, а для термоэлектрических преобразователей – 
4. При помощи преобразователя АС7 или НП-КП20 датчик можно подключить 
к ПК и настроить его на нужный диапазон преобразования. 
Возможности. 
Датчики с выходным сигналом 4…20мА позволяют: 
 подключать отечественные датчиками температуры к контроллерам за-
рубежных производителей; 
 увеличивать длину линии связи «измерительный прибор \ датчик темпе-
ратуры»; 
 подключить к одному датчику несколько измерителей; 
 снизить влияние помех на линию связи «прибор \ датчик». 
Достоинства. 
По сравнению с продуктами других заводов датчики ОВЕН имеет ряд дос-
тоинств: 
 высокая точность; 
 датчики ОВЕН внесены в реестр средств измерений РФ; 
35 
 
 высокая разрешающая способность. Дискретность выходного сигнала 
4…20мА составляет не более 8мкА; 
 высокая надежность. Датчики ОВЕН с выходным сигналом 4…20мА 
соответствует требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости 
с критерием качества функционирования А; 
 высокая временная стабильность; 
 широкий диапазон рабочих температур, окружающий среды: -
40…+85оС. 
Габаритные размеры приведены на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 – Габаритные размеры датчика ДТП.И ОВЕН 
Схемы подключения приведены на рисунке 16. 
 
Рисунок 16 – схемы подключения датчика ДТП.И ОВЕН 
Для подключения коммутационных проводов к датчику температуры с вы-
ходным сигналом 4…20мА необходимо: 
а) Открутить крышку датчика; 
б) Снять нормирующий преобразователь; 
36 
 
в) К клеммам 3 и 4 подключить коммутационные провода. Провод подклю-
ченный к клемме 4 подключить к входу "-" (минус) измерительного прибо-
ра. Провод подключенный к клемме 3 подключить к минусу источника пи-
тания (номинал 24В), плюс источника питания подключить к входу "+" из-
мерительного прибора. 
5.1.4 Выбор уровнемера 
Выбор уровнемера проходил из следующих вариантов приборов: 
Rosemount 5300, емкостной уровнемер МПУ100 и поплавковый датчик уровня 
ПДУ-И. В результате анализа был выбран ПДУ-И компании ОВЕН (Рисунок 
17), потому что он невосприимчив к окружающим факторам (температуре, 
давлению и т.д.), приспособлен к агрессивным средам, более дешевый. 
 
Рисунок 17 
Датчики могут быть использованы в составе систем контроля и регули-
рования уровня жидкости (воды, водных растворов и иных жидких сред, в том 
числе и агрессивных, за исключением коррозионноактивных по отношению к 
материалу датчиков) в различных резервуарах. Датчики изготавливаются из 
коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т и выпускаются в различных модифика-
циях, отличающихся диапазоном измерения уровня (от 250 до 2000 мм). 
Принцип работы поплавкового датчика уровня 
Магнитный поплавковый уровнемер конструктивно состоит из измерительного 
стержня и магнитного поплавка, перемещающегося вдоль стержня. Внутри 
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стержня установлены герконы с шагом 1 геркон на 10 мм длины. При измене-
нии вертикального положения поплавка вдоль чувствительного стержня в ре-
зультате подъема или спада уровня жидкости изменяется выходное сопротив-
ление датчика, которое обрабатывается измерительной схемой и преобразуется 
в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА. Таким образом, выходной сигнал ана-
логового уровнемера прямо пропорционален уровню жидкости. В качестве чув-
ствительного элемента в датчиках используются магниточувствительные гер-
коны в герметичных пластиковых корпусах. 
Габаритные и установочные размеры показаны на рисунке 18: 
 
Рисунок 18 –габаритно установочные размеры ПДУ-И ОВЕН 
Схема подключения 
 





5.1.5 Выбор сигнализатора уровня 
Для сигнализации уровня были рассмотрены следующие сигнализаторы 
уровня: Метран Rosemount 2120 и ОВЕН САУ-М6 (рисунок 20). В результаты 
был выбран сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М6, т.к он значительно дешевле, 
и вполне удовлетворяет заданным условиям, подходит для агрессивных сред. 
 
Рисунок 20 – ОВЕН САУ-М6 
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 – предна-
значен для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем 
и регулированием уровня жидкости. 
САУ-М6 является функциональным аналогом приборов ESP-50 и РОС 
301. 
Функциональные возможности сигнализатора уровня 
 Три независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре 
 Возможность инверсии режима работы любого канала 
 Подключение различных датчиков уровня –
 кондуктометрических, поплавковых 
 Работа с различными по электропроводности жидкостями: дистиллиро-
ванной, водопроводной, загрязненной водой, молоком и пищевыми про-
дуктами (слабокислотными, щелочными и пр.) 
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 Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах 
благодаря питанию их переменным напряжением 
 
Функциональная схема прибора изображена на рисунке 21. 
 
Рисунок 21 – Функциональная схема прибора САУ-М6 
Кондуктометрические датчики уровня жидкости 
Контроль уровня осуществляется при помощи 4-х электродного кондук-
тометрического датчика, три сигнальных электрода которого расположены в 
резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отмет-
ках: уровень 1, уровень 2, уровень 3 – и подключаются ко входам прибора 1–3. 
Питание датчика уровня осуществляется переменным напряжением. 
Три независимых канала контроля 
САУ-М6 включает в себя три независимых канала контроля, в состав ка-
ждого канала входят: 




 регулятор чувствительности, позволяющий изменять чувствительность 
канала контроля уровня к электропроводности жидкости; 
 пороговое устройство (ПУ), фиксирующее достижение рабочей жидко-
стью заданного уровня, а также формирующее сигналы управления вы-
ходным реле; 
 коммутатор для переключения канала в инверсный режим работы; 
 выходное реле для управления внешним оборудованием; срабатывание 
реле происходит при контакте соответствующего электрода с жидкостью. 
 
5.1.6 Выбор влагомера 
Выбор влагомера проходил из следующих вариантов датчиков: ВАД-
40М, ВСН-2 и Agar OW-302. В результате анализа был выбран влагомер Agar 
OW-302 (Рисунок 22), потому что он рассчитан на больший диапазон темпера-
тур рабочей среды, подходящий для работы электродегидратора, а также под-
ходит для проведения измерений с электродегидратором сырой нефти. В отли-
чие от приборов других компаний данный влагомер OW-302 является единст-
венным, на точность показаний которого не влияют ни изменения свойств по-
тока (соленость, плотность, вязкость, температура, скорости анализируемых со-
ставляющих), ни образующиеся пленки смол или парафина, выводящие из 
строя оптические приборы. 
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  Рисунок 22 – влагомер Agar OW-302 
Влагомеры серии OW-302 являются анализаторами третьего поколения, 
которые позволяют определять небольшие концентрации воды в потоке нефти. 
Принцип работы основан на измерении комплексной диэлектрической прони-
цаемости потока, в котором составляющие компоненты по-разному поглощают 
высокочастотное излучение. 
Диэлектрическая проницаемость жидкости является уникальной моно-
тонной функцией, которую прибор использует для расчета объемного содержа-
ния вода/нефть при небольших концентрациях воды в нефтяной дисперсионной 
фазе. Метод многоточечного измерения поглощения высокочастотной энергии 
позволяет исключить влияние солености воды и изменения состава углеводо-
родов потока на результаты измерения, также прибор компенсирует влияние от 
изменения температуры. Высокочастотные токи проникают в среду, прибор 
оценивает величину затухания токов, а микропроцессорный блок устройства 
пересчитывает величину диэлектрической проницаемости в абсолютную влаж-
ность.  
Система OW-302 состоит из электронного датчика-зонда, электронного 
блока и вторичного прибора – системы обработки данных (DAS), которая мо-
жет быть установлена дистанционно от датчика. 
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Прибор калибруется с помощью специальной программы, работающей в 
среде Windows. Эта же программа используется для поиска неисправностей, 
просмотра трендов (графиков данных) и сохранения информации.  
Таблица 3 – Основные характеристики OW-302 
Температура окружающей среды - 40 … + 60 °С 
Рабочая температура – 0 … + 232 °С 
Питание от 12 до 36 В ± 15% постоянного тока 
Обводненность 0-10 % 
Абсолютная погрешность ± 0.1 % 
Выходные сигналы 4 - 20 мА 
0 - 5, 0 - 30 В 
Интерфейс для связи RS-232/422/485 
 
2.6.2.7 Выбор датчиков для трансформатора. 
Для контроля параметров трансформатора возьмем универсальный 
прибор мониторинга параметров трансформатора ТМТ2-30 (Рисунок 23), в ос-
новные функции которого входят измерение и индикация температуры масла 
трансформатора, контроль тока в каждой из трех фаз, определение и контроль 
уровня заливки масла. 
 
Рисунок 23 – ТМТ-30 
Прибор формирует унифицированный сигнал 4 - 20 мА по величине 
температуры и уровня масла в трансформаторе, а также выдает по цифрово-
му интерфейсу RS-485 в систему мониторинга все контролируемые параметры. 
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Постоянный ток генератора схемы опроса, протекая по термометру 
платиновому (датчику), создает на последнем падение напряжения. Это напря-
жение через схему опроса оказывается приложенным к одному из входов 
микроконтроллера, и по величине этого напряжения определяется температу-
ра масла. Время накопления информации при измерении напряжения состав-
ляет не менее 64 с. Результат измерений индицируется в градусах на дис-
плее в качестве параметра Тм - температуры масла. Измеренные значения Тм 
сравниваются с уставками, и по результатам сравнения микроконтроллер 
формирует сигналы управления на реле.  
Одновременно значения Тм передаются в виде ШИМ сигнала на фор-
мирователь, с выхода которого снимается токовый сигнал (4 - 20) мА, величи-
на которого соответствует текущему значению температуры. Максимальные и 
минимальные значения Тм с датой событий, сохраняются в памяти микро-
контроллера и выдаются на дисплей по запросу пользователя (оператора). 
Таблица 4 – Основные характеристики ТМТ2-30 
 
Напряжение питания 120 - 340 В (постоянный ток) 
Диапазон контролируемых температур – 50 … + 150 °С 
Абсолютная погрешность температуры масла ± 3 °С 
Температура окружающего воздуха – 20 … + 50 °С 
Выходные сигналы 
4-20 мА с цифровым сигналом на базе 
HART-протокола 
Интерфейс связи RS-485 
 
5.2 Нормирование погрешности канала измерения 
Нормирование погрешности канала измерения выполняется в соответст-
вии с РМГ 62-2003 «Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологически-




Так как в ходе технологического процесса осуществляется фактически 
измерение давления, то, в связи с этим, осуществим нормирование погрешно-
сти канала измерений давления.  
Требование к погрешности канала измерения согласно п. 1.5.3 настоя-
щего ТЗ не более 0,0003 %. 
Расчет допустимой погрешности измерений расходомера производится 
по формуле: 
     
     
    
    
    
    
    
                                   (1)  
где           - требуемая суммарная погрешность измерения канала  из-
мерений при доверительной вероятности 0,95; 
    – погрешность передачи по каналу измерений; 
    – погрешность, вносимая преобразователем сигнала; 
             – дополнительные погрешности, вносимые напряжением пи-
тания датчика, температурой окружающего воздуха, вибрациями и продолжи-
тельностью эксплуатации соответственно. 
Погрешность передачи по каналу измерений в соответствии с рекомен-
дациями: 
   
         
   
            
Погрешность, вносимая преобразователем сигнала в соответствии с ре-
комендациями: 
   
         
   
            
При расчете также учитываются дополнительные погрешности, вызы-
ваемые влиянием: 
– напряжения питания; 
 температуры окружающего воздуха; 
 вибрации; 
 продолжительности эксплуатации. 
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Дополнительная погрешность, вносимая влиянием напряжения питания, 
в соответствии с рекомендациями [16]: 
   
        
   
            
Дополнительная погрешность, вносимая влиянием температуры окру-
жающего воздуха, в соответствии с рекомендациями [16]: 
   
        
   
            
Дополнительная погрешность, вносимая вибрацией, в соответствии с ре-
комендациями [16]: 
   
        
   
            
Дополнительная погрешность, вносимая продолжительностью эксплуа-
тации, в соответствии с рекомендациями: 
   
         
   
            
Таким образом, подставив в формулу (1) полученные значения, рассчи-
таем допустимую основную погрешность датчика давления: 
             
В итоге видно, что основная погрешность выбранного датчика давления 
устройства не превышает допустимой расчетной погрешности. Следовательно, 
прибор пригоден для использования.  
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6  РАЗРАБОТКА СХЕМ ВНЕШНИХ ПРОВОДОК 
Схемы соединений и подключений внешних проводок разработаны в 
соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-2013. Первичные и вне щитовые 
приборы включают в себя уровнемер ОВЕН ПДУ.И, расположенный на элек-
тродегидраторе, сигнализаторы уровня ОВЕН САУ-М6, расположенные элек-
тродегиддраторе, датчик температуры ОВЕН ДТП.И-К на трансформаторе, 
датчики давления ОВЕН ПД.И ДИ115.  
Для передачи сигналов от уровнемера, датчиков давления, датчиков 
температуры и расходомеров на щит КИПиА используются по три провода, а 
для сигнализаторов – два провода. В качестве кабеля выбран КВВГнг. Это – ка-
бель с медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пла-
стмассовой оболочке, с защитным покровом и предназначен для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным 
устройствам номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 
Гц или постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей сре-
ды от -50°С до +50°С. Медные токопроводящие жилы кабелей КВВГ выполне-
ны однопроволочными. Изолированные жилы скручены. Кабель прокладывает-
ся в трубе диаметром 20 мм. 
Схемы соединений и подключений внешних проводок приведены в при-
ложении Д.  
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7  РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
В автоматизированной системе на разных уровнях управления использу-
ются различные алгоритмы: 
– алгоритмы пуска (запуска)/остановка технологического оборудования 
(релейные пусковые схемы) (реализуются на ПЛК и SCADA-форме), 
– релейные или ПИД-алгоритмы автоматического регулирования техно-
логическими параметрами технологического оборудования (управление поло-
жением рабочего органа, регулирование давления, и т. п.) (реализуются на 
ПЛК), 
– алгоритмы управления сбором измерительных сигналов (алгоритмы в 
виде универсальных логически завершенных программных блоков, помещае-
мых в ППЗУ контроллеров) (реализуются на ПЛК), 
– алгоритмы автоматической защиты (ПАЗ) (реализуются на ПЛК), 
– алгоритмы централизованного управления АС (реализуются на ПЛК и 
SCADA-форме) и др. 
В данном проекте разработаны следующие алгоритмы АС: 
– алгоритм сбора данных измерений, 
– алгоритм автоматического регулирования технологическим параметром 
Для представления алгоритма пуска/остановка и сбора данных будем ис-
пользовать правила ГОСТ 19.002. 
7.1 Алгоритм сбора данных 
В качестве канала измерения выберем канал измерения давления в резер-
вуаре. Для этого канала разработаем алгоритм сбора данных. Алгоритм сбора 





Рисунок 24 – Алгоритм сбора данных 
7.2 Алгоритм автоматического регулирования технологическим па-
раметром 
В процессе работы электродегидратора, необходимо поддерживать уро-
вень раздела фаз в электродегидраторе, чтобы он не превышал заданного уров-
ня. Поэтому в качестве регулируемого параметра технологического процесса 
выбираем уровень раздела. В качестве алгоритма регулирования будем исполь-
зовать алгоритм каскадного ПИД регулирования, который позволяет обеспе-
чить хорошее качество регулирования, достаточно малое время выхода на ре-
жим и невысокую чувствительность к внешним возмущениям. 
Данная схема состоит из следующих основных элементов: задание, ПЛК с 




Рисунок 25 –функциональная схема САР 
 Объектом управления является электродегидратор. С панели оператора 
задается уровень, который необходимо поддерживать в электродегидраторе. 
Далее эта уставка приводится к унифицированному токовому сигналу 4-20 мА 
и подается на ПЛК. В ПЛК также подается значение с датчика уровня, проис-
ходит сравнивание значений, и формируется выходной, который подается на 
ПИД регулятор внутреннего контура.  Выход внешнего регулятора является ус-
тавкой для внутреннего сперва настраивается внутренний, чтобы без перегули-
рования максимально быстро отработать уставку, а потом внешний на макси-
мально быструю стабилизацию возмущений. 
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  ; 
 Преобразование открытия в жидкость 
3p K x  ; 
 Расход поступающей жидкости 
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  ; 
f – Выходная частота из частотного преобразователя; 
ω – частота вращения вала исполнительного двигателя; 
х – перемещение штока заслонки; 
p – кол-во жидкости; 
q – кол-во выходящей жидкости; 
V – расход жидкости поступающей на вход; 
 
 Модель с выделенными блоками показана на рисунке 26: 
 
Рисунок 26 – Модель САР 
График переходного процесса САР мы можем наблюдать на рисунке 27: 
 
Рисунок 27 – График переходного процесса 
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 Из данного графика видно, что процесс монотонный. Время переходного 
процесса примерно 25 сек. Ошибка перерегулирования равна нулю. На 38 се-
кунде введено возмущающее воздействие. Как видно система с ним справляет-
ся. 
8. ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ АС ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРА 
Управление в АС Электродегидратора реализовано с использованием 
SCADA-системы Trace Mode 6.09 компании Adastra. Эта SCADA-система пред-
назначена для использования на действующих технологических установках в 
реальном времени и требует использования компьютерной техники в промыш-
ленном исполнении, отвечающей жестким требованиям в смысле надежности, 
стоимости и безопасности. SCADA-система Trace Mode 6.09 обеспечивает воз-
можность работы с оборудованием различных производителей с использовани-
ем ОРС-технологии. Другими словами, выбранная SCADA-система не ограни-
чивает выбор аппаратуры нижнего уровня, т. к. предоставляет большой набор 
драйверов или серверов ввода/вывода. Это позволяет подключить к ней внеш-
ние, независимо работающие компоненты, в том числе разработанные отдельно 
программные и аппаратные модули сторонних производителей.  
Помимо обязательных для любой SCADA системы функций TRACE 
MODE 6 имеет ряд особенностей, которые выделяют ее из общей массы 
аналогичных программных продуктов класса SCADA/HMI. 
Прежде всего, это единая интегрированная среда разработки, объеди-
няющая в себе более 10 различных редакторов проекта АСУ ТП и АСУП. 
Функции SCADA/HMI в TRACE MODE 6 так органично слиты с 
SOFTLOGIC системой программирования контроллеров и экономическими 
модулями T-FACTORY (MES-EAM-HRM), что зачастую трудно провести меж-
ду ними четкую грань. 
Для программирования алгоритмов управления технологическими про-
цессами в SCADA системе TRACE MODE 6 поддержаны все 5 языков меж-
дународного стандарта IEC 61131-3 (визуальные и процедурные языки), 
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снабженные средствами отладки. Такой широкий диапазон средств програм-
мирования позволяет специалисту любого профиля выбрать для себя наибо-
лее подходящий инструмент реализации любых задач АСУ ТП и АСУП. 
SCADA TRACE MODE 6 обладает собственной высокопроизводитель-
ной промышленной СУБД реального времени SIAD/SQL 6 оптимизированной 
на быстрое сохранение данных. Архивные данные SIAD/SQL 6 не только бы-
стро сохраняются, но и подвергаются статистической обработке в реальном 
времени, а также могут отображаться на мнемосхемах SCADA и использо-
ваться в программах наравне с данными реального времени. SCADA также 
имеет встроенный генератор отчетов. 
Особое внимание в SCADA TRACE MODE 6 уделено возможностям ин-
теграции с базами данных и другими приложениями. Поэтому в эту SCADA 
встроена поддержка наиболее популярных программных интерфейсов: ODBC, 
OPC, DDE. Для облегчения настройки взаимодействия с внешними базами 
данных в интегрированную среду разработки TRACE MODE встроен редактор 
SQL-запросов. Кроме того, существует возможность подключения компонен-
тов ActiveX, что свидетельствует о высокой степени открытости SCADA-
системы TRACE MODE 6. 
TRACE MODE является SCADA/HMI системой, система разработки и 
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Приложение Д. Схемы соединений внешних проводок 
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Приложение Е. 
Мнемосхема 
 
 
 
 
